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HAVARIJNI STAVY D
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LEGENDA:
POTRUB| KOTLOVEHO OKRUHU -

POTRUB| TEPELNE IZOLOVANO \ o \

POTRUB| VEDENQ NA ZAVESECH A KONZOLICH DLE AKTUALNICH STAVEBNICH DISPOZIC
POTRUB| OTOPNE_SOUSTAVY 0D CERPADLOVE SKUPINY -

POTRUBI TEPELNE 1Z0LOVANO

STACIONARNI PRIMOTOPNY OHRIVAC TUV (fech.vzor - QUANTUM IR-12-160)

va><ZNz_ AUTOMAT (tech.vzor AUDRY HC-5S)
ROZDELOVAC
ANULOID (techn.vzor HVT 65/x,Mmax=8 m3)
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Z0DP. PROJEKTANT KRESLIL SPOLUPRACE
Ing. Richard Valousek R. Mach mxﬂgzg\x\\ﬂhmgkm\ﬂw.
PANVE 895, 266 01 BEROUN

N><mmz< PLYNOVY KONDENZACNI KOTEL (tech.vzor GB 292-85 (80,0 kW, ZEMNI PLYN))

INVESTOR : MESTSKY URAD V RICANECH, MASARYKOVO NAM. 53/40, 25101, RICANY

e-mail : ek.projekt@quick.cz
tel./fax: +420 233 324 534
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